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Laboratorio Agropecuario Provincial
Clra. de Riaza 4 - 40003 Segovia

Telf.: 92143 06 11/ 921 43 06 00 - Fax: 921 44 36 15

E-mail:agricultura-cap@dipsegovia.es
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Las actividades marcadas con (*) no estin amparadas por la acreditacion de ENAC

Bol. Analisis:

16-10-0066-0

AGUAS Y USOS S.A.
C/ Jorge Juan ,21-2° D

MADRID
28001

A/A: Fernando

F. toma muestra: 10/10/2016
Tomador: PRODESTUR

Denominacién: Andlisis Agua de Consumo

P. toma muestra

Referencia:

Remitido por:  AGUAS Y USOS S.A.
Objeto: ACH. Anélisis Control (T.21)
Escritos relac.: /

Tipo envase:

F. boletin: 14/10/2016

EPOSITO-12 FASE (PINAR JARDIN)
R

Envase plastico sin tiosulfato

F. entrada: 10/10/2016  F. inicio: 10/10/2016  F. ﬁmﬂimc@ 14/10/2016

—

Parametro

* BACTERIAS COLIFORMES TOTALES
Método filtracién sobre membrana (I-PE-G-001)

* Escherichia coli
Método filtracién sobre membrana (I-PE-G-001)

* Rcto. aerobios totales a 22 °C
Método recuento en placa (I-PE-G-003)

* Clostridium perfringens
Recuentro por filtracion sobre membrana (I-PE-G-002)

* OLOR
Método de diluciones (I-PE-DAP-101)

*SABOR
Método de diluciones

*COLOR
Medida directa. Método folomélrico (I-PE-G-006)

* TURBIDEZ
Método nefeloméliico (I-PE-G-010)

CONDUCTIVIDADa 20°C
Método electrométrico (PEE-03)

pH
Método electrométrico (FEE-02)

* AMONIO
Método especirofotométrico (I-PE-G-008)

0

0.1

385

8.0

<0.05

PARAMETROS ANALIZADOS
Resultado Unidad

ufc/100 ml

ufc/100 ml

ufc/ ml

ufc/100 ml

indice de

dilucion

indice de
dilucion

mg/l escala
Pt/Co

UNF

uS/cm

Unidad de pH

mg NHa*/I

-La incertidumbre se encuentra calculada y a disposicion del cliente en el laboralorio.
-Esle informe no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio.

-Los resultados obtenidos sélo dan fe de la muestra analizada.

08.IE.056

Rango permitido

Hasta 0

Hasta 0

Hasta 100

Hasta 1

Hasta 3

Hasta 3

Hasta 15

Hasta 1

Hasta 2500

De6.5a9.5

Hasta 0.5

Referencia

R.D. 140/2003-
Depdsito/ETAP

R.D. 140/2003-
Depdsito/ETAP

R.D. 140/2003-
Depdsito/ETAP

R.D. 140/2003-
Deposito/ETAP

R.D. 140/2003-
Dep6sito/ETAP

R.D. 140/2003-
Depésito/ETAP

R.D. 140/2003-
Depdsito/ETAP

R.D. 140/2003-
Deposito/ETAP

R.D. 140/2003-
Depdsito/ETAP

R.D. 140/2003-
Depésito/ETAP

R.D. 140/2003-
Depdsito/ETAP
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Laboratorio Agropecuario Provincial Las actividades marcadas con (¥) no estan amparadas por la acreditacion de ENAC

. Cira. de Riaza 4 - 40003 Segowa AGUAS Y USOS S.A.
Telf.: 921 43 06 11/ 921 43 06 00 - Fax: 921 44 36 15 C/ Jorge Juan ,21-2° D
E-mail:agricultura-cap@dipsegovia.es MADRID

C.I.F. Q-4000124-J 28001 Madrid
Bol. Analisis:  16-10-0067-0 AJA: Fernando

F. toma muestra: 10/10/2016 F. entrada: 10/10/2016  F. inicio: 10M0/2016  F. finalifacién: 14/10/2016
Tomador: PRODESTUR b

Denominacion: Andlisis Agua de Consumo

P. toma muestra

Referencia: DEPO?il[O-Za FASE (PINAR JARDIN)
Remitido por: O REOAS Y U O E ——
Objeto: ACH. Analisis Control (T.21)

Escritos relac.: /

Tipo envase: Envase plastico sin tiosulfato

F. boletin: 14/10/2016

PARAMETROS ANALIZADOS

Parametro Resultado Unidad Rango permitido Referencia
* BACTERIAS COLIFORMES TOTALES 0 ufc/100 ml Hasta 0 R.D. 140/2003-
Método filtracién sobre membrana (I-PE-G-001) Depdosito/ETAP
* Escherichia coli 0 ufc/100 ml Hasta 0 R.D. 140/2003-
Método filtracion sobre membrana (I-PE-G-001) Depdsito/ETAP
* Rcto. aerobios totales a 22 °C 5 ufc/ ml Hasta 100 R.D. 140/2003-
Método recuento en placa (I-PE-G-003) Depdsito/ETAP
* Clostridium perfringens 0 ufc/100 ml Hasta 1 R.D. 140/2003-
Recuentro por filtracién sobre membrana (I-PE-G-002) Depdsito/ETAP
* OLOR 0 indice de Hasta 3 R.D. 140/2003-
Método de diluciones (I-PE-DAP-101) dilucion Depdsito/ETAP
* SABOR 0 indice de Hasta 3 R.D. 140/2003-
Método de diluciones dilucién Dep6sito/ETAP
* COLOR 0 mg/| escala Hasta 156 R.D. 140/2003-
Medida directa. Método fotométrico (I-PE-G-006) Pt/Co Depdsito/ETAP
* TURBIDEZ 0.2 UNF Hasta 1 R.D. 140/2003-
Método nefelométrico (I-PE-G-010) Depdsito/ETAP
CONDUCTIVIDAD a 20°C 375 pS/cm Hasta 2500 R.D. 140/2003-
Método electrométiico (PEE-03) Deposito/ETAP
pH 7:9 Unidad de pH De65a95  R.D. 140/2003-
Método electroméliico (PEE-02) Depésito/ETAP
* AMONIO <0.05 mg NHas*/I Hasta 0.5 R.D. 140/2003-
Mélodo especlrofotomélrico (I-PE-G-008) Deposito/ETAP

-La incertidumbre se encuentra calculada y a disposicion del cliente en el laboratorio. Figana.k vk

-Este informe no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio.
-Los resultados obtenidos sdlo dan fe de la muestra analizada.
08.IE.05
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Las actividades marcadas con (*) no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

AGUAS Y USOS S.A.

v Ny

Laboratorio Agropecuario Provincial
Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia

Telf.: 921 43 06 11/ 921 43 06 00 - Fax: 921 44 36 15
E-mail:agricultura-cap@dipsegovia.es

C/ Jorge Juan ,21-2° D

MADRID
C.ILF. Q-4000124-J 28001 Madrid
Bol. Andlisis:  16-10-0065-0 AIA: Fernando
F. toma muestra 10/10/2016 F.entrada: 10M10/2016  F inicio: 10/10/2016  F. finaliz
Tomadoer: PRODESTUR
Denominacion: Analisis Agua de Consumo
P. toma muestra
Referencia: QEﬁfQ@f@gﬁgﬁgérﬂ; (PINAR JA_EDI_NJ_ _
Remitido por:  AGUAS Y USOS S.A. I
Objeto: ACH. Analisis Control (T.21)
Escritos relac.: /
Tipo envase: Envase plastico sin tiosulfato
F. boletin: 14/10/2016

PARAMETROS ANALIZADOS

Parametro Resultado  Unidad Rango permitido Referencia
* BACTERIAS COLIFORMES TOTALES 0 ufc/100 ml Hasta 0 R.D. 140/2003-
Método fillracion sobre membrana (I-PE-G-001) Depdsito/ETAP
* Escherichia coli 0 ufc/100 ml Hasta 0 R.D. 140/2003-
Método filtracion sobre membrana (I-PE-G-001) Depésito/ETAP
* Rcto. aerobios totales a 22 °C 5 ufc/ ml Hasta 100 R.D. 140/2003-
Método recuento en placa (I-PE-G-003) Depésito/ETAP
* Clostridium perfringens 0 ufc/100 ml Hasta 1 R.D. 140/2003-
Recuentro por fillracién sobre membrana (I-PE-G-002) Deptsito/ETAP
* OLOR 0 indice de Hasta 3 R.D. 140/2003-
Método de diluciones (I-PE-DAP-101) dilucién Deposito/ETAP
* SABOR 0 indice de Hasta 3 R.D. 140/2003-
Método de diluciones dilucién Deposito/ETAP
*COLOR 0 mg/l escala Hasta 15 R.D. 140/2003-
Medida directa. Método fotométrico (I-PE-G-006) Pt/Co Depdsito/ETAP
* TURBIDEZ 0.3 UNF Hasta 1 R.D. 140/2003-
Método nefelométrico (I-PE-G-010) Depdsito/ETAP
CONDUCTIVIDADa 20°C 456 pS/cm Hasta 2500 R.D. 140/2003-
Mélodo electromélrico (PEE-03) Deposito/ETAP
pH 7.8 Unidad depH De6.5a95 R.D. 140/2003-
Método electrométrico (PEE-02) Depdsito/ETAP
* AMONIO <0.05 mg NHa*/1 Hasta 0.5 R.D. 140/2003-
Método espectrofotomélrico (I-PE-G-008) Depésito/ETAP

-La incertidumbre se encuentra calculada y a disposicion del cliente en el laboratorio.
-Este informe no deberé reproducirse parcialmente sin la aprabacion por escrito del laboratorio.
-Los resultados obtenidos solo dan fe de la muestra analizada.

08.1£.05
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